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Udfald af produktionsenhed 
på 600MW i DK2 
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Grafisk forklaring af det totale kollaps i DK2 
 

 

Storebæltsforbindelsen 

Finn Grønkjær 27.01.11 

Bilag 5 

Sverige benytter de 300MW 
rådighedsresourcer fra DK2 

Kyndby leverer 300MW 

I dette scenarie mangler der 
1200MW rådighedsreserver i 
2 timer i DK2. 

Havari på Storebæltsfor-
bindelsen reducerer 
flow fra vest mod øst fra 
600MW til 0MW  
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