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JCH/lag

Energinet.dk har modtaget deres brev af 20. oktober 2010 til Midtjyske Net A/S
om kabellaegning.

De beder i brevet om dokumentation for, at kabellaegningen er ngdvendig, da
der florerer et rygte om, at kabellaegningen er ungdvendig, da de nuveaerende
kabellinjer over Djursland sagtens kan baere den strgm, der vil blive produceret
af den nye havvindmgllepark.

Energinet.dk fik den 30. oktober 2008 et paleeg af Klima- og Energiministeren
jf. § 4 i Lov om Energinet.dk. P8laegget forpligter Energinet.dk til at sikre, at
den kommende havvindmgllepark er tilsluttet elnettet den 1. august 2012.
Energinet.dk er samtidig forpligtet til at sgge om tilladelse til etablering af an-
laegget.

Energinet.dk har gennemfgrt en undersggelse af mulighederne og valgt den
samlet set bedste lgsning. Energinet.dk har i august 2010 ansggt henholdsvis
Klima- og Energiministeren, samt Energistyrelsen om tilladelse til etablering af
anlaegget. Disse myndigheder har kompetencen til at afggre om Energinet.dk's
anlaeg er ngdvendige.

I forbindelse med tilvejebringelse af kommuneplantillaeg for placering af land-
kablet pd Djursland er der fx i Norddjurs Kommune kommet indsigelser, der
omhandler muligheden for at bruge eksisterende kabler p& Djursland. Til deres
orientering er vedlagt notat fra Norddjurs Kommune med svar pé indsigelserne
- se pkt. B.

Med venlig hilsen

é‘ikte 76224533

jch@energinet.dk
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Udkast

Oversigt over indkomne ideer og forslag vedreorende ilandfe-
ringsanlaeg til Anholt havvindmellepark

Der har vaeret indkaldt forslag og ideer til planlaegning af ilandferingsan-
laegget til Anholt Havmellepark i perioden fra 18. november 2009 til 16.
december 2009. | forbindelse med idefasen er der annonceret i Lokalavi-
sen, ligesom en debatfolder med information om projektet har veeret til-
gaengelig pa Norddjurs Kommunes hjemmeside, hos Borgerservice og pa
biblioteker. Debatfolderen er endvidere udsendt til beboere og lodejere i
undersagelsesomradet.

Pa baggrund heraf har falgende indsendt forslag og ideer til planlaegnin-
gen:

Henrik Juul Nielsen, Hovedvejen 42, 8586 @rum Djurs

Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenaa

Gerhardt Brandt Jergensen, Hovedvejen 61, 8586 @rum Djurs

Claus Hefting, Skovrider, Lavenholm Skov

Finn Lorenzen, Sendre Faellesvej 16, 8963 Auning

Anne Boesen, formand for ”Bevaegelsen for Miljgvenlig Eltransmission”
Sigrid Blume, Skindbjergvej 45, 8500 Grenaa; Jan Thorup Hovedvejen
6, 8500 Grenaa; Seren Sgrensen, Skindbjergvej 34, 8500 Grenaa; Ni-
els-H. Taekker Rasmussen, Kristiansmindevej 16, 8500 Grenaa; Ole
Givskov, Havdal 2, 8500 Grenaa for sa vidt angar adgang til matrikler
8. Bo og Britt Kjeldsen, Astrupbakken 20, 8500 Grenaa

9. Ejnar Bomholt, Hovedvejen 77, 8586 @rum Djurs

b 181 B [l S

Nedenfor omtales kort hovedpunkterne fra de indkomne forslag og ideer.
Det skal bemaerkes, at dele af indlaeggene har karakter af kommentarer
eller ikke relaterer sig til planlaegningen af ilandferingsanlaegget. Disse er
ikke omtalt nedenfor.

Herudover henvises der til den fulde ordlyd af de enkelte indlaeg.
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Pkt. | Indlzeg | Hovedpunkter Administrative bemeerkninger Forslag til beslutning om konse-
nr. kvenser for det videre arbejde

Kabelfgring

A 2,5,6, |Anholt-kablet bar samles med andre kabelfgringer | Samles med andre kabelfgringer Forslagene indgar ikke i den videre
59 / luftledninger over Djursland i allerede eksisteren- planlaegning.

de tracéer.

Fra Grenaa (Astrup) til Mesballe ligger der i dag to eksisterende 150 kV-

kabelsystemer (deklarationsareal pa i alt 9 m), se eventuelt kort i bilag 1.

Energinet.dk har oplyst, at kabelsystemet, som skal tilslutte havmelle-
parken af blandt andet tekniske arsager ikke kan placeres i fuldsteendig
samme tracé som de eksisterende kabler.

Ifelge Energinet.dk har transmissionsselskabet N1 oplyst, at afstanden
fra de naermeste kabler i 150 kV-kabelsystemerne til det nye 220 kV-
kabelssystem minimum ber veere 10 m pé grund af induktion. Induktion
skaber risiko for personfare, fx ved nedgravning af det nye kabelsystem,
ved graveskader, ved reparation pa kablerne samt ved andre anlaegsar-
bejder. Derfor vil det i disse tilfeelde typisk veere ngdvendigt at koble et
af systemerne ud. Hvis kabelsystemerne placeres i samme fracé kan
forsyningen af Djursland blive pavirket, hvis Energinet.dk skal arbejde
pa kablet til havmglleparken. Ligeledes er der vaesentlige gkonomiske
forhold som spiller ind, hvis Energinet.dk bliver ngdt til at udkoble kablet
til havmalleparken, fx pa grund af arbejde pa N1's kabler. Ved de eksi-
sterende 150 kV-kabelsystemer er der allerede i dag en kraftig induktion
nar kablerne er i drift og ved yderligere placering af et kabelsystem

vil induktionen gges.

Hertil kommer, at der i forbindelse med planlaegningen for

de eksisterende 150 kV-kabelsystemer ikke er taget hgjde for yderligere
et kabelsystem. Energinet.dk oplyser, at et krav om 10 m afstand mel-
lem kablerne vil betyde et samlet deklarationsareal pa 20,5 m. Det vil
skabe problemer blandt andet i forhold til afstand til beboelsesejendom-
me, ligesom det vil veere vanskeligt at tage de ngdvendige hensyn il for
eksempel arkeeologi og beskyttet natur.

Luftledninger

Energinet.dk har oplyst, at kabelsystemet, som skal tilslutte havmalle-
parken af tekniske arsager ikke kan placeres i samme tracé som de
eksisterende luftiedninger. Energinet.dk har endvidere oplyst, at en
placering af det nye landkabel i det eksisterende luftledningstracé mel-
lem Mesballe og Trige ligeledes vil medfare en kraftig induktion i kablet
fra luftledningen nér den er i drift hvorfor det vil kreeve, at luftledningen




udkobles under installationsarbejdet.

Nar luftledningen er udkoblet vil der kun vaere én 150 kV-ledning fra
transmissionsnettet il at forsyne Djursland, hvilket er en meget sérbar
forsyningssituation, der ikke opfylder kravene til forsyningssikkerhed for
omradet. Der vil i en s&dan situation veere veesentligt @get risiko for, at
elforsyningen til hovedparten af Djursland svigter, som felge af jesvnligt
forekommende driftsforstyrrelser.

P& baggrund af oplysningerne fra Energinet.dk foreslar kultur- og udvik-
lingsafdelingen, at forslagene ikke indgér i den videre planlaeegning.

5,6,7

Stremmen fra vindmelieparken kan transporteres i
2 eksisterende 170 kV-kabler

Kabelfgringen til Mesballe fra Grenaa ber udbyg-
ges, hvis der er behov for det.

Der er i dag to 150 kV forbindelser il Astrup: To 150 kV kabelsystemer
fra Mesballe og to 150 kV systemer fra Trige, som bestar af flere straek-
ninger med kabler og luftledninger. Energinet.dk har oplyst, at overfe-
ringsevnen for de to forbindelser teoretisk set er pa hver cirka 120 MW.
Grunden til at vaerdierne er teoretiske er de aktuelle driftsforhold, hvor fx
speending og fordeling af effekt pa de to kabler spiller en stor rolle. De to
forbindelser har ikke den samme elektriske modstand, og derfor vil
effekten ikke fordele sig ligeligt pa kablerne og de kan i praksis ikke
udnyttes helt op til deres teoretiske overferingsevne. Havmelleparken
ved Anholt bliver pa 400 MW.

Energinet.dk har set pa mulighederne for at tilslutte havmalleparken i
>m=% og dermed il de to eksisterende 150 kV kabelsystemer.

Beregningerne viste, at hvis havmellerne tilsluttes i Astrup, sa vil det
medfgre at 150 kV forbindelserne mellem >m=% og Trige via Mesballe, i
mange af arets timer, vil blive overbelastet og derfor blive udkoblet af
hensyn til kablernes beskyttelse. For at undga overbelastning af kabler-
ne ville det derfor vaere ngdvendigt, at etablere et ekstra kabel for at
forstaerke overferingsevnen mellem Astrup og Trige.

Havmellernes steerkt varierende produktion vil, hvis havmelierne tilslut-
tesi >m=% uden at nettet forsteerkes mellem Astrup og Trige, fa spaen-
dinger i Astrup til at variere uden for tilladelige graenser. Det vil betyde,
at alle elforbrugernes installationer i omradet ogsa vil blive pavirket af
steerkt varierende spaendinger uden for tilladelige graenser. Konsekven-
serne af disse spaendingsvariationer vil i bedste fald vaere gener som
blink i lyset og ujeevn funktion af elektriske apparater. | veerste fald vil
det fore til gdeleeggelse eller hurtigere nedslidnnig af elektriske appara-
ter, herunder distributionsnettes transformere. Denne sammenhang
mellem havmgllernes produktion og spaendingsvariationer er tidligere

Forslagene indgar ikke i den videre
planleegning.
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konstateret i praksis pa Lolland, hvor det har medfert forsteerkning af
transmissionsnettet.

| forleengelse heraf kan det oplyses, at der i Danmark er krav om over-
holdelse af internationale standarder for spaendingskvalitet for at beskyt-
te forbrugerne (personer savel som apparater).

| forhold til, at der i indleegget refereres til 170 kV kabler og i bemaerk-
ningerne til 150 kV kabler: | Vestdanmark er dele af transmissionsnettet
opbygget som 150 kV net og benaevnes i daglig tale 150 kV-nettet. Den
maksimale driftsspeending jf. steerkstramsbekendtgerelsen er netop 170
kV og det benytter for eksempel kabelfabrikanter til at benaevne deres
kabler, dvs. et 170 kV kabel kan drives med spaending op til 170 kV. |
praksis er spaendingen i 150 kV nettet omkring 165 kV.

P& baggrund af oplysningerne fra Energinet.dk foreslar kultur- og udvik-
lingsafdelingen, at forslagene ikke indgér i den videre planleegning.

Forslag il alternativ kabelfgring gennem Kolind-
sund med kabelstation placeret henholdsvis nord
og syd for Grena.

Dette tracé har vaeret med i overvejelserne, men er fravalgt primeert pa
grund af at Norddjurs og Syddjurs Kommuner er i gang med en analyse
af fremtidsmulighederne for Kolindsund og pé grund af en raekke inte-
resser i omradet:

e Der er mange beskyttede naturomrader jf. Naturbeskyttelseslovens
§3 i den gamle fjordbund, herunder mose og enge og strandenge
samt hede og overdrev pa hgjbundsjorde.

e  Omréadet er yngle- og levested for visse seerligt beskyttede dyrear-
ter (bilag IV-arter), som i henhold til internationale aftaler ikke méa
pavirkes af planleegning herunder odder, spidssnudet fra, lagfra og
stor vandsalamander.

e En stor del af omradet ligger indenfor &-beskyttelseslinje jf. Natur-
beskyttelsesloven.

e En stor del af jordbunden er tervejord, som ikke kan lede varme
veek fra hgjspeendingskablet. Nar kablet bliver for varmt sveekkes
ledningsevnen og transmissionstabet ages.

e Kolindsund-omradet har veeret et godt levested allerede i forhisto-
risk tid. Der er derfor en raekke arkeeologiske interesser i omradet,
som skal beskyttes.

Pa baggrund heraf foreslar kultur- og udviklingsafdelingen, at forslaget
ikke indgar i den videre planlzegning.

Forslaget indgér ikke i den videre
planleegning.
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Lovenholm skovene bar friholdes for kabeltracéet,

sa der ikke opstar "ar” i skoven.

Energinet.dk oplyser, at hvis der veelges et tracé igennem skoven, vil
der i samarbejde med skovrideren blive valgt en linjefering, som tilstree-
ber at udnytte nuveerende og/eller fremtidige veje, brandbeelter og lys-
ninger i skoven, sa deklarationsarealet ikke medfarer synlige "rydninger”
i skoven.

Pa baggrund af oplysningerne fra Energinet.dk foreslar kultur- og udvik-
lingsafdelingen, at forslaget ikke indgar i den videre planlaegning.

Forslaget indgér ikke i den videre
planlaegning.

Dog bemaerkes: | det tilfeelde, at der
veelges et tracé gennem Lgvenholm
skovene, vil Energinet.dk veelge en
linjefaring sammen med skovridde-
ren, som tilstraeber at deklarations-
arealet ikke vil medfere synlige
"rydninger” i skoven.

Forslag om at fare kablet vest om Ryomgard og
st for Marie Magdalene. Umiddelbart syd for
Marie Magdalene videre mod vest i den gamle
banestreekning mellem Ryomgard og Pindstrup.

Dette tracéforslag vil bergre en del arkaeologiske interesseomrader og
beskyttede naturtyper. Det er en begreenset del af straekningen, som
kan fores i banearealet.

Det er teknisk vanskeligt at leegge kablet p4 gammelt baneareal blandt
andet pa grund af falgende:

e  En del af straekningen ligger pa en deemning eller pa anden méade,
som ikke tilgodeser behovet for arbejdsareal omkring kabelgraven.

e  Streekningen skal ryddes for skinner og sveller. Svellerne skal pa
grund af forurening deponeres.

e Baneareal er forbundet med jordforurening. Dels fra de impraegne-
rede sveller og dels fra de ukrudtsmidler, man tidligere anvendte for
at friholde sporet for ugnsket beplantning. Gravearbejde her vil
medfare risiko for spredning af forurening og kraeve handtering af
forurenet jord.

Kultur- og udviklingsafdelingen foreslar, at forslaget indgar i den videre
planlagning under hensyn til ovenstaende.

Forslaget vil indgd i den videre
planlgegning.

150 kV luftiedningen fra Mesballe til Trige kabel-
leegges nu i stedet for senest 2016.

150 kV-luftledningen fra Mesballe til Trige ejes af det regionale trans-
missionsselskab N1. Kabellaegning af denne luftledningsforbindelse vil
ske i forbindelse med realisering af Kabelhandlingsplanen fra marts
2009.

Energinet.dk har oplyst, at det i forbindelse med kabellaegning af luftled-
ningsforbindelser er overvejende sandsynligt at kabelsystemet, som skal
aflese luftledningerne ikke vil blive fgrt i samme tracé som de nuvaeren-

de luftledninger. Det skylder dels sikkerhed under gravearbejdet, dels ny
information om de interesser (fx natur, miljg, arkeeologiske, etc.) der skal
tages hensyn til ved anleeggelse af tekniske anleeg.

Forslaget indgar ikke i den videre
planlaegning.




Kultur- og udviklingsafdelingen foreslar, at forslaget ikke indgar i den
videre planlaegning.

6,7

@nsker ikke at Energinet.dk far adgang til lodseje-
res ejendomme og mener ikke, at Energinet.dk har
grundlag for ekspropriation.

Energinet.dk har oplyst: Hvis det viser sig, at det ikke er muligt at indga
frivillig aftale mellem Energinet.dk og lodsejeren om elanleeggets an-
bringelse kan Energinet.dk i henhold il steerkstramsloven sgge tilladelse
til at ekspropriere efter reglerne i Lov om fremgangsmaden ved ekspro-
priation vedrarende fast ejendom.

Kultur- og udviklingsafdleingen foreslar derfor at bemaerkningen ikke
indgar som en del af grundlaget for den videre planleegnng.

Bemaerkningen indgaér ikke i den
videre planlaegning.

6,7

Forbindelsen til Anholt Havvindmellepark ber
etableres som jeevnstremsforbindelse af hensyn til
borgernes sundhed (mindre magnetfelt)

Energinet.dk har oplyst, at en jeevnstremslasning vil kreeve en merin-
vestering pa ca. 500 mio. DKK, en sterre platform ved havmellerne samt
et 2-3 gange sa stort areal i station Trige. Desuden vil en jeevnstrgms-
Izsning betyde, at der vil veere et arligt elektrisk tab pa 41,6 million kWh.
Det vil arligt svare til, at en jeevnstramslgsning vil udlede 20.800 tons
CO2 mere end en vekselstramslgsning, 20.800 tons CO2 svarer til hvad
cirka 7.000 husstande udleder af CO2 pa grund af deres elforbrug. Der
er i falge Energinet.dk ingen tekniske eller paviste sundhedsmaessige
grunde il at vaelge en - til dette projekt - dyrere, mere arealkraevende og
teknisk kompliceret jeevnstremsforbindelse.

Pa baggrund af oplysningerne fra Energinet.dk foreslar kultur- og udvik-
lingsafdelingen, at forslagene ikke indgér i den videre planlagning.

Forslaget indgér ikke i den videre
planlaegning.

Forslag om at kablet fares syd for Saltbaekken og
gerne sammen med en kommende Nordre Om-
fartsvej.

Kultur- og udviklingsafdelingen foreslar at forslaget indgér i den videre
planlzegning.

Forslaget vil indgd i den videre
planleegning.

Forslag om at fere kablerne fra ilandfgringen mod
rensningsanleeg og falge kloakledning mod Nim-
tofte-egnen.

Kultur- og udviklingsafdelingen foreslar at forslaget indgér i den videre
planlaegning.

Forslaget vil indga i den videre
planlaegning.

Kabelfering syd for Auning vil lz2gge hindringer for
udviklingen i Auning

Byudvikling i Auning forventes primeert at ville finde sted nord for den
nuveerende hovedvej. En eventuel omfartsvej forventes ikke at veere
problematisk i forhold til kabeltracéet. Under alle omsteendigheder vil der
blive tilstreebt maksimal rummelighed i forhold til fremtidig byudvikling.

Kultur- og udviklingsafdelingen foreslar, at bemaeerkningen ikke indgér
som en del af grundlaget for den videre planlaegning.

Bemaerkningen indgér ikke i den
videre planleegning.

Hvem kommer til at mangle strem hvis eksisteren-
de kabler og luftledninger anvendes til at transiste-

Energinet.dk oplyser, at hvis havmglleparken tilsluttes i Astrup, sa vil
150 kV-forbindelserne til Trige via Mesballe i mange af arets timer risike-

Bemaerkningen indgar ikke i den
videre planlaegning.
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re strammen fra havmelleparken

re at blive overbelastet og derfor vil de blive udkoblet af beskyttelsen.
Nar de er udkoblet, vil store dele af Djursland vaere uden forbindelse til
det gvrige elnet og derfor uden elforsyning. Endvidere vil havmellepar-
ken ikke kunne sende sin produktion i land og vil derfor blive stoppet.
Genetablering af elforsyningen vil hver gang tage timer, og en meget
stor del af havmellernes produktion vil veere tabt.

P& baggrund af oplysningerne fra Energinet.dk foreslar kultur- og udvik-
lingsafdelingen, at bemaerkningen ikke indgar i den videre planleegning.

Deklarationsareal begransninger

M 1 Beplantning inden for deklarationsareal; hul i Energinet.dk oplyser, at der af hensyn il kablet ikke méa ske beplantning | Kablets eksakte placering dreftes
beplantning ved passage af lahegn med dybtgaende radder i deklarationsarealet (i alt 7 m, 3,5 m pa hver med den enkelte lodsejer i forbin-
side af kablet). Der kan dog ske anden beplantning eller plantes traeer, | delser med projekteringen og aftale
som er godkendt af Energinet.dk. Ved seerligt veerdifulde lashegn kan om brug af arealer.
overvejes en underboring, s& feeldning af treeer kan undgas.
| tilfaelde hvor det vil vaere ngdvendigt at passere et leehegn, vil treeernes
kroner med tiden typisk vokse sammen over ledningen, s& hullet over
deklarationsarealet bliver noget mindre og ikke er s& synligt.
Kablets eksakte placering draftes med den enkelte lodsejer i forbindel-
ser med projekteringen og aftale om brug af arealer.
N 1 Deklarationsarealet bar ikke veere til hinder for ny | Energinet.dk oplyser, at der ikke etableres bebyggelse inden for deklara- | Kablets eksakte placering draftes
bebyggelse eller udbygning af eksisterende. tionsarealet. Derfor placeres kablet s& vidt muligt med god afstand il med den enkelte lodsejer i forbin-
den eksisterende bebyggelse, s deklarationsarealet ikke forhindrer delser med projekteringen og aftale
sandsynlig, ny bebyggelse. om brug af arealer.
Kablets eksakte placering dreftes med lodsejeren i forbindelse med
projekteringen og aftale om brug af arealer.
Sundhedsfare ved hgjspandingsledninger.
O |5,6,7 |Derer ikke sikkerhed for, at hejspaending ikke kan | Energinet.dk har oplyst, at det pa baggrund af 30 &rs forskning ikke er | | forbindelse med det videre arbejde

veere kraeftfremkaldende.
Udger kablets magnetfelt en sundhedsfare?

Der ma ikke graves kabler ned, der udseetter
befolkningen for sygdomsfremkaldende magnetfel-
ter.

muligt endeligt at pavise en sundhedsrisiko, ligesom en risiko ikke kan
afvises. Usikkerheden er koncentreret om leukaemi hos bern, som er
udsat for magnetfelter der er starre end 0,4 mikrotesla (uT) i gennemsnit
over tid.

Pa den baggrund anbefaler Sundhedsstyrelsen et forsigtighedsprincip,
nér der bygges nye hgjspaendingsanlaeg neer boliger og institutioner for
barn, samt nér der bygges nye boliger og institutioner neer hgjspaen-
dingsanleeg.

anvendes vejledningen “Forvaltning
af forsigtighedsprincip ved miljg-
screening, planleegning og bygge-
sagsbehandling".




Energinet.dk falger dette forsigtighedsprincip.

Magnetfelter ved jordkabler, kan lige over kablet vaere starre end ved en
tilsvarende luftiedning, men det aftager hurtigere med afstanden end
feltet ved luftiedningen. Fx forventes magnetfeltet ved et 220

kV kabel allerede i 6-7 m's afstand at vaere mindre end 0,4 uT ien
typisk belastningssituation.

| et moderne samfund er det i gvrigt ikke muligt helt at undgé magnetfel-
ter. De findes ikke kun ved hgjspaendingsanleeg, men ogsa ved hus-
holdningsapparater og maskiner, som vi anvender i dagligdagen i
hjemmet og pa arbejdspladsen.

| forbindelse med det videre arbejde anvendes vejledningen "Forvaltning
af forsigtighedsprincip ved miljgscreening, planleegning og byggesags-
behandling". Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem Elbran-
chens Magnetudvalg og KL (Kommunernes Landsforening). Vejlednin-
gen er fra september 2009.

Konkrete ejendomme

P 8

@nske om at konkret ejendom i undersggelseskor-
ridoren friholdes

Energinet.dk oplyser, at ved den endelige projektering af kablet fastlaeg-
ges linjefaringen endeligt. Her vil der blive taget hensyn til de enkelte
ejendommes anvendelse, og gener og begraensninger heri vil sagt
undgéet.

Forslaget vil indga i den endelige
porjektering af kablet.

Processen

Q |7 Kritik af afvikling af borgermade d. 4/3 2009 Formélet med borgermadet den 4. marts 2009 var, at indkalde ideer og | Bemaerkningen indgar ikke i den
forslag til udarbejdelse af VVM-redegerelsen for vindmellerne til sgs. videre planieegning.
Borgermadet vedrerte séledes ikke anlagget pé land, og er derfor ikke
behandlet yderligere her.

Bemeerkningen vedrarer ikke landanleegget, og er dermed ikke relevant
for det videre arbejde med kommuneplantillaeg.

R 7 Kritik af debatfolder, udsendelsestidspunkt og frist. | Haringen er annonceret Lokalavisen 18. november 2009 med indsigel- | Bemaerkningen indgér ikke i den
sesfrist d. 16. december 2009. Foroffenlighedsfasen er annonceret i videre planleegning.
overensstemmelse med Planloven.

S 7 Grundlaget for et kommuneplantilleg er ikke il Kommunerne har ikke pligt til at optage arealreservationer til kabelpro- | Bemaerkningen indgér ikke i den

stede

jekter, men flere kommuner finder det hensigtsmeessigt. Den primeere
grund er, at offentligheden - enkeltpersoner, foreninger, virksomheder
mv. - dermed far mulighed for at fa indflydelse pa planlzegningen og
dermed den fremtidige arealanvendelse i byerne og det dbne land.

videre planleegning.
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| forbindelse med tilslutning af havmelleparken ved Anholt blev det
droftet om der skulle udarbejdes kommuneplantillzeg eller om kommu-
nerne (Norddjurs, Syddjurs og Arhus Kommuner) blot ville give de ngd-
vendige dispensationer/tilladelser iht. anden lovgivning. Norddjurs
Kommune fandt, at det var hensigtsmaessigt, at udarbejde et kommune-
plantilleeg for projektet grundet projektets omfang og udstraekning. Det
samme gjorde Syddjurs og Arhus Kommuner.

Kultur- og udviklingsafdelingen foreslar at bemaerkningen ikke far indfly-
delse pa den videre planleegning.

Generelle politiske betragtninger

U /A Politiske synspunkter pa Danmarks tilretteleeggel- | Disse spargsmal og kommentarer ligger udenfor denne harings rammer | Bemeerkningerne er ikke relevante
se af elforsyning, sammenkobling med andre og videresendes til Energinet.dk. for den videre planlaegning.
ARG SPSITA o I RO Bemeerkningerne vedrarer ikke landanleegget, og er dermed ikke rele-
vante for det videre arbejde med kommuneplantillaeg.
Andet
v 7 Afklaring af hvem der var ansvarlig for afholdelse | I foroffenitighedsfasen blev afholdt made den 9. december 2009, hvor | Bemaerkningen er ikke relevant for
af mede 9. december 2009 deltagere var Sigrid Bluhme og bisidder samt repraesentanter fra Ener- | den videre planlaegnikng.
ginet.dk og Norddjurs Kommune. Madet blev afholdt efter gnske fra
Sigrid Bluhme. Norddjurs Kommune var veerter for mgdet.
Bemaerkningen er ikke relevant for det videre arbejde.
X 7 Behovet for udbygning af transmissionsnettet er | Behovet for udbygning af transmissionsnettet ligger udenfor denne Bemeerkningen indgér ikke i den
ikke il stede herings rammer og videresendes til Energinet.dk videre planlaegning.
Eksisterende 170 kV-kabler er designet til Anholt
havmgllepark
¥ 7 Bier kan ikke kommunikere i magnetfelter fra Kultur- og udviklingsafdelingen foreslar at problemstillingen bliver af- Bemeerkningen vil indga i den videre

velselstremshgjspeending og vil derfor uddg

deekket i det videre arbejde.

planleegning.
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